
ŘAD 1-1-1
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 - DL.518.4 M

ŘAD 1-1-1
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 - DL.518.4 M

ŘAD 1-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.698.0 M

ŘAD 1-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.698.0 M

ŘAD 4

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.87.0 MŘAD 4-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.148.1 M
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ŘAD 2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.1070.0 M
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ŘAD 2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.1070.0 M

ŘAD 2-3

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.125.5 M

ŘAD 3
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.355.7 M

ŘAD 2-2-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.271.0 M

ŘAD 2-2-2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.21.0 M
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ŘAD 2-2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.518.0 M

ŘAD 1-2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.52.2 M
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ŘAD 1-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.698.0 M
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ŘAD 2-1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.71.6 M

ŘAD 1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M

ŘAD 1
PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.2485.0 M
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ŘAD 2-2

PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.518.0 M

ŘAD 1-3PE100 dn 90x5,4 SDR 17 DL.105.70 M
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VDJ + RED.

(POD HRADEM )

PE100 dn 110x6,6 SDR 17 DL.322.0 M

ČOV

REDUKČNÍ STANICE ŘADU 1

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOVODU

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.163m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1PE100RC dn110x10 SDR11 - DL.1004,9m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1

PE100RC dn110x10 SDR11 - DL.1004,9m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1

PE100RC dn110x10 SDR11 - DL.1004,9m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1

PE100RC dn110x10 SDR11 - DL.1004,9m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1

PE100RC dn110x10 SDR11 - DL.1004,9m

ZÁSOBNÍ ŘAD 1

Š

Š

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.888,1m

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.888,1m

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.888,1m

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.888,1m

PE100RC dn110x6,6 SDR17 - DL.888,1m

ZMĚNA PROFILU POTRUBÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

DPS
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